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SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES

1 - REGULAMENTAÇÃO E NORMAS

- NBR 12.693 - SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO

2 - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: MÉDIO B-1

4 - OS EXTINTORES MANUAIS DEVERÃO TER SELO ATUALIZADO DE MARCA

NACIONAL DE CONFORMIDADE.

5 - A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DEVERÁ SER DE BOA VISIBILIDADE E SEU 

ACESSO NÃO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO NO CASO DE INCÊNDIO.

6 - OS EXTINTORES NÃO DEVEM TER A SUA PARTE SUPERIOR A MAIS DE 1,60 M 

ACIMA DO PISO. DEVEM SER POSICIONADOS ONDE HAJA MENOR PROBABILIDADE

DO FOGO BLOQUEAR O SEU ACESSO; DEVEM SER VISÍVEIS, PARA QUE TODOS OS 

USUÁRIOS DO EDIFÍCIO FIQUEM FAMILIARIZADOS COM A SUA LOCALIZAÇÃO.

7 - OS EXTINTORES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SINALIZADOS, PARA FÁCIL 

VISUALIZAÇÃO, ATRAVÉS DE SINALIZADORES CONFORME INDICADO NESTE

PROJETO, DE FORMA QUE PERMITAM SUA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO.

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

1 - REGULAMENTAÇÃO E NORMAS

          - NBR 13.434-1 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO -

PARTE 1: PRINCÍPIOS DE PROJETO

          - NBR 13.434-2 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO -

PARTE 2: SÍMBOLOS E SUAS FORMAS, DIMENSÕES E CORES.

          - NBR 13.434-3 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO -

PARTE 3: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO;

3 - A SINALIZAÇÃO "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" DEVERÁ SER                 

INSTALADA AO LADO DOS QUADROS ELÉTRICOS, CONFORME INDICAÇÃO EM

PLANTA BAIXA, A ALTURA DE 1,80 m DO PISO ACABADO.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1 - REGULAMENTAÇÃO E NORMAS

          - NBR 10.898 DA ABNT: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

NOTAS

- REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO CORPO DE 

BOMBEIROS LOCAL

          - REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO CORPO

DE BOMBEIROS LOCAL

- REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO CORPO

DE BOMBEIROS LOCAL

2 - AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS EM LOCAL DE BOA

VISIBILIDADE, CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA BAIXA, NAS ALTURAS

INDICADAS NESTE PROJETO.

3 - CLASSIFICAÇÃO DO FOGO A SER EXTINTO: CLASSES A E C

AS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS CONSIDERADAS FORAM REFERENTES A

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA E EXTINTORES. JÁ EXISTE UM PROCESSO NO SEI SCIP DO

CBMDF (00053.00023299/2018-47) QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DE

TODO O EDIFÍCIO DO INSTITUTO CENTRAL DE CIÊNCIAS PERANTE AS

DEMAIS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PREVISTAS EM NORMA.

Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Fundação Universidade de Brasília
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MARCAÇÃO NA PAREDE

MANÔMETRO

FUNDO: VERMELHO

BORDAS: AMARELO

SÍMBOLOS E TEXTOS: BRANCO

SELO

MANGUEIRA

MANÔMETRO

SUPORTE EM "L" (1/8")

BUCHA S8

MANGUEIRA

SUPORTE EM "L" (1/8")

INSTALAÇÃO

EXTINTOR

NOTAS
1. PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA UTILIZAR BUCHA DE NYLON.

2. PARA FIXAÇÃO EM DIVISÓRIA, UTILIZAR BUCHA EXPANSÍVEL.

3. CASO A FIXAÇÃO NAS DIVISÓRIA NÃO SEJA POSSÍVEL COLOCAR NO PISO COM

SUPORTE DE PISO.

ALVENARIA OU DIVISÓRIA

SAÍDA
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