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1. Os tubos serão de PVC soldáel 25 mm, exceto quando especificados de modo diferente. 1.1. Os tubos serão ligados às conexões por meio de solda. Ligações roscadas serão feitas por fita veda rosca. 1.2. Tubos sobrepostos serão fixados por meio de abraçadeiras metálicas do tipo copo, de diâmetro equivalente ao do tubo. 2. As válvulas e registros possuirão as seguintes alturas em relação ao piso acabado (exceto quando cotadas de forma diferente): 2.1. Registro de gaveta - 1,80 m 2.3. Válvula de descarga - 1,10 m 3. Os pontos de água possuirão as seguintes alturas em relação ao piso acabado (exceto quando cotadas de forma diferente): 3.1. Torneira de bancada -0,60 m 3.3. Torneira de jardim/lavagem -0,40 m 3.7. Bacia sanitária -0,33 m 4. As abreviações neste projeto representam: 4.1 RG - Registro de Gaveta com Canopla Cromada 4.2 RGB - Registro de Gaveta Bruto 4.3 VD - Válvula de Descarga 4.4 LAV - Lavatório 4.5 TL - Torneira de Lavagem
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1. Os tubos serão de PVC de Esgoto 40 mm, exceto quando especificados de modo diferente. 1.1. Os tubos serão ligados às conexões por meio de solda. Os tubos serão ligados entre si por meio de anéis de borracha, ou por solda. 1.2. Tubos sobrepostos verticais serão fixados por meio de abraçadeiras metálicas do tipo ômega, de diâmetro equivalente ao do tubo. 1.3. Tubos sobrepostos horizontais serão fixados por meio de abraçadeiras metálicas do tipo fita perfurada. 1.4. Tubos enterrados deverão ser lançados em valas com base apiloada e livre de grãos pontiagudos. 2. Os pontos de esgoto possuirão as seguintes alturas em relação ao piso acabado (exceto quando cotados de forma diferente): 2.1. Bacias Sanitárias - 0,00 m 2.2. Pias, ou tanques - 0,60 m 2.3. Ralos e Caixas Sifonadas - 0,00 m 3. As caixas de inspeção, caixas de gordura, caixas sifonadas especiais e poços de visita serão pré moldadas em anéis de concreto, exceto quando especificados de modo diferente. 4. As abreviações utilizadas significam: 4.1. BS - Bacia Sanitária 4.2. LAV - Lavatório 4.3. CS - Caixa Sifonada 100x100x50 mm 4.4. TQ - Tubo de Queda 4.5. CV - Coluna de Ventilação
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